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LACZNIKI INSTALACYJUNE: 1-BIEGUNOWY; PRZYCISK,
SCHODOWY; 10A 250V P44

PROD. LEGRAND CARIVA i/lub SIMON MONTAZ NA WYSOKOSCI
1,4mm OD POSADZKI

LACZNIKI INSTALACYJNE: SWIECZNIKOWY 10A 250V IP44-PROD.
LEGRAND CARIVA i/lub SIMON
MONTAZ NA WYSOKOSCI 1,4m OD POSADZKI
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